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Zeichnung nur für Offerte Gültigkeit/ Technische Aenderungen vorbehalten 

Prinzipschema 
Hochhaltung mit 2 PAW-Gruppe und 1 Speicher 

mit Warmwasser 

SigmaticAG
Heizsysteme - Regeltechnik 
lnfanteriestrasse 2 
6210 Sursee 

www.sigmatic.ch 
Tel: 041-925 11 22 

info@sigmatic.ch 
Fax: 041-925 11 21 
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Zeichnung nur für Offerte Gültigkeit/ Technische Aenderungen vorbehalten 

Prinzipschema 
Hochhaltung mit 1 PAW-Gruppe und Kombispeicher 

SigmaticAG 

Heizsysteme - Regeltechnik 
lnfanteriestrasse 2 
6210 Sursee 

www.sigmatic.ch 

Tel: 041-925 11 22 
info@sigmalic.ch 
Fax: 041-925 11 21 
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Zeichnung nur für Offerte Gültigkeit/ Technische Aenderungen vorbehalten 

Prinzipschema 
Hochhaltung mit 1 PAW-Gruppe und 2 Speicher 

SigmaticAG 

Heizsysteme - Regeltechnik 
lnfanteriestrasse 2 
6210 Sursee 

www.sigmatic.ch 

Tel: 041-92511 22 

info@sigmalic.ch 

Fax: 041-92511 21 
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Zeichnung nur für Offerte Gültigkeit/ Technische Aenderungen vorbehalten 

Prinzipschema 
Hochhaltung mit 2 PAW-Gruppe und 2 Speicher 

mit Warmwasser (Sommer + Winter) 

SigmaticAG 

Heizsysteme - Regeltechnik 
lnfanteriestrasse 2 
6210 Sursee 

www.sigmatic.ch 
Tel: 041-9251122 

info@sigmatic.ch 

Fax: 041-92511 2 1  
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Zeichnung nur für Offerte Gültigkeit/ Technische Aenderungen vorbehalten 

Prinzipschema 
Hochhaltung mit 2 PAW-Gruppe und 2 Speicher 

mit Warmwasser und Solar 

SigmaticAG 
Heizsysteme - Regeltechnik 
lnfanteriestrasse 2 
6210 Sursee 
www.sigmatic.ch 
Tel: 041-9251122 

info@sigmatic.ch 
Fax: 041-925112 1  
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Zeichnung nur für Offerte Gültigkeit/ Technische Aenderungen vorbehalten 

Prinzipschema 
Hochhaltung mit 1 PAW-Gruppe und 3 Speicher 

Sigmatic AG 

Heizsysteme - Regeltechnik 
lnfanteriestrasse 2 
6210 Sursee 

www.sigmatic.ch 

Tel: 041-92511 22 

info@sigmatic.ch 

Fax: 041-925 11 21 
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Zeichnung nur für Offerte Gültigkeit/ Technische Aenderungen vorbehalten 

Pri nzi pschema 
Hochhaltung mit 1 PAW-Gruppe und 3 Speicher 

und WW-Ladung Winter und Sommer 

SigmaticAG 
Heizsysteme - Regeltechnik 
1 nfanteriestrasse 2 
6210 Sursee 

www.sigmatic.ch 
Tel: 041-9251122 

info@sigmatic.ch 
Fax: 041-925112 1 
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