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www.sigmatic.ch info@sigmatic.ch

Prinzipschema
KWB Easyfire + HH + SP +

2 RH gemischt + 1 WW ab Gruppe
Zeichnung nur für Offerte Gültigkeit / Technische Aenderungen vorbehalten

WärmeverteilungPelletskessel

! ACHTUNG!
Pellets-Lagerraum und
Verbindungsschläuche der
Pellets-Beförderung
muss geerdet werden

Aussenkasten für
Pellets-Befüllung
Montage an
Aussenwand

Einfüll-
stutzen

  Pellets-
Lagerraum

Aussen-
fühler

Expansion Wassererwärmer

SV

 Speicher

Speicherfühler

T

R
au

m
he

iz
un

g 
1

R
au

m
he

iz
un

g 
2

T

Speicherfühler



Sigmatic AG

041-925 11 22Tel: 041-925 11 21Fax:
www.sigmatic.ch info@sigmatic.ch

Prinzipschema
KWB Easyfire + HH + SP +

1 RH gemischt + 1 WW ab Gruppe
Zeichnung nur für Offerte Gültigkeit / Technische Aenderungen vorbehalten

WärmeverteilungPelletskessel

! ACHTUNG!
Pellets-Lagerraum und
Verbindungsschläuche der
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muss geerdet werden
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Sigmatic AG

041-925 11 22Tel: 041-925 11 21Fax:
www.sigmatic.ch info@sigmatic.ch

Prinzipschema
KWB Easyfire + HH + SP +

2 RH gemischt
Zeichnung nur für Offerte Gültigkeit / Technische Aenderungen vorbehalten

WärmeverteilungPelletskessel

! ACHTUNG!
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Sigmatic AG

041-925 11 22Tel: 041-925 11 21Fax:
www.sigmatic.ch info@sigmatic.ch

Prinzipschema
KWB Easyfire + HH + SP + 2 RH gemischt

+ 1 WW ab Gruppe + Solar
Zeichnung nur für Offerte Gültigkeit / Technische Aenderungen vorbehalten

WärmeverteilungPelletskessel

! ACHTUNG!
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muss geerdet werden
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Prinzipschema
2 KWB Easyfire + HH + SP +
2 RH gemischt + 1 WW ab Gruppe

Zeichnung nur für Offerte Gültigkeit / Technische Aenderungen vorbehalten

WärmeverteilungPelletskessel

! ACHTUNG!
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