
Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

BOILER-
TFUEHLER

P

SOLEDRUCK-
WAECHTER

UMSTELLVENTIL
M

LADE-
PUMPE

SOLEPUMPE
KOMPRESSOR

ERDSONDE

XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

FILTERKUGEL-
HAHNEN

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

ELEKTRO-
EINSATZ

ELEKTRO-
EINSATZ

BOILERWAERMEPUMPE
F1145-... / S1155-...

(FRONTANSICHT)

EXP.-GEFAESS

WP-Systemmodul

RA
UM

HE
IZ
UN

G

SPEICHER EXP.-GEFAESS

Funktionsschema 6
Schema H-S150-14-2110-1-2-20a

Wärmepumpe Sole/Wasser
mit Speicher und Boiler
1x Raumheizung

PUMPE
RAUMHEIZUNG

T

SPEICHER-
FUEHLER



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

BOILER-
TFUEHLER

P

SOLEDRUCK-
WAECHTER

UMSTELLVENTIL
M

LADE-
PUMPE

SOLEPUMPE
KOMPRESSOR

ERDSONDE

XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

FILTERKUGEL-
HAHNEN

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

ELEKTRO-
EINSATZ

ELEKTRO-
EINSATZ

BOILERWAERMEPUMPE
F1145-... / S1155-...

(FRONTANSICHT)

EXP.-GEFAESS

WP-Systemmodul

SPEICHER EXP.-GEFAESS

Wärmepumpe Sole/Wasser
mit Speicher und Boiler
1x Raumheizung

RA
UM

HE
IZ
UN

G

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG

PUMPE
RAUMHEIZUNG

Nur in Kombination
mit einer PV-Anlage
möglich!Funktionsschema 6+PV

Schema H-S150-14-2110-1-2-20a

T

SPEICHER-
FUEHLER



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

BOILER-
TFUEHLER

P

SOLEDRUCK-
WAECHTER

UMSTELLVENTIL
M

LADE-
PUMPE

SOLEPUMPE
KOMPRESSOR

ERDSONDE

XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

FILTERKUGEL-
HAHNEN

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

ELEKTRO-
EINSATZ

ELEKTRO-
EINSATZ

BOILERWAERMEPUMPE
F1145-... / S1155-...

(FRONTANSICHT)

EXP.-GEFAESS

WP-Systemmodul

SPEICHER EXP.-GEFAESS

Wärmepumpe Sole/Wasser
mit Speicher und Boiler
2x Raumheizung

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG 1

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
1

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
2

Funktionsschema 6a
Schema H-S150-14-2130-1-2-20a

T

SPEICHER-
FUEHLER



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

BOILER-
TFUEHLER

P

SOLEDRUCK-
WAECHTER

UMSTELLVENTIL
M

LADE-
PUMPE

SOLEPUMPE
KOMPRESSOR

ERDSONDE

XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

FILTERKUGEL-
HAHNEN

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

ELEKTRO-
EINSATZ

ELEKTRO-
EINSATZ

BOILERWAERMEPUMPE
F1145-... / S1155-...

(FRONTANSICHT)

EXP.-GEFAESS

WP-Systemmodul

SPEICHER EXP.-GEFAESS

Wärmepumpe Sole/Wasser
mit Speicher und Boiler
2x Raumheizung

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG 1

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
1

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
2

M MISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 2

T VL-FUEHLER
RAUMHEIZUNG 2

Nur in Kombination mit
z.B. zwei Häuser möglich!Funktionsschema 6a

Schema H-S150-14-2130-1-2-20a

T

SPEICHER-
FUEHLER



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

BOILER-
TFUEHLER

P

SOLEDRUCK-
WAECHTER

UMSTELLVENTIL
M

LADE-
PUMPE

SOLEPUMPE
KOMPRESSOR

ERDSONDE

XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

FILTERKUGEL-
HAHNEN

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

ELEKTRO-
EINSATZ

ELEKTRO-
EINSATZ

BOILERWAERMEPUMPE
F1145-... / S1155-...

(FRONTANSICHT)

EXP.-GEFAESS

WP-Systemmodul

RA
UM

HE
IZ
UN

G

SPEICHER EXP.-GEFAESS

Wärmepumpe Sole/Wasser
mit Speicher und Boiler
1x Raumheizung + FreeCooling

UMSTELL-

M

VENTIL

TAUPUNKT-
%WAECHTER

M

MISCHVENTIL

VL-FUEHLER T
KUEHLFALL

PUMPE
RAUMHEIZUNG

Funktionsschema 6+FC
Schema H-S150-14-2110-1-2-20a

T

SPEICHER-
FUEHLER



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

BOILER-
TFUEHLER

P

SOLEDRUCK-
WAECHTER

UMSTELLVENTIL
M

LADE-
PUMPE

SOLEPUMPE
KOMPRESSOR

ERDSONDE

XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

FILTERKUGEL-
HAHNEN

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

ELEKTRO-
EINSATZ

ELEKTRO-
EINSATZ

BOILERWAERMEPUMPE
F1145-... / S1155-...

(FRONTANSICHT)

EXP.-GEFAESS

WP-Systemmodul

RA
UM

HE
IZ
UN

G

SPEICHER EXP.-GEFAESS

Wärmepumpe Sole/Wasser
mit Speicher und Boiler
1x Raumheizung + FreeCooling

UMSTELL-

M

VENTIL

TAUPUNKT-
%WAECHTER

M

UMSTELLVENTIL

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG

PUMPE
RAUMHEIZUNG

Funktionsschema 6+FC+PV
Schema H-S150-14-2110-1-2-20a

Nur in Kombination
mit einer PV-Anlage
möglich!

T

SPEICHER-
FUEHLER



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

BOILER-
TFUEHLER

P

SOLEDRUCK-
WAECHTER

UMSTELLVENTIL
M

LADE-
PUMPE

SOLEPUMPE
KOMPRESSOR

ERDSONDE

XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

FILTERKUGEL-
HAHNEN

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

ELEKTRO-
EINSATZ

ELEKTRO-
EINSATZ

BOILERWAERMEPUMPE
F1145-... / S1155-...

(FRONTANSICHT)

EXP.-GEFAESS

WP-Systemmodul

SPEICHER EXP.-GEFAESS

UMSTELL-

M

VENTIL

M

UMSTELLVENTIL

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG 1

TAUPUNKT-
%WAECHTER

GR. RAUMHEIZUNG 2
INAKTIV IM KUEHL-
FALL

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG 1

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
1

GR
UP

PE
RA
UM

HE
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UN

G 
2

Funktionsschema 6a+FC
Schema H-S150-14-2130-1-2-20a

Wärmepumpe Sole/Wasser
mit Speicher und Boiler
2x Raumheizung + FreeCooling

T

SPEICHER-
FUEHLER



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

BOILER-
TFUEHLER

P

SOLEDRUCK-
WAECHTER

UMSTELLVENTIL
M

LADE-
PUMPE

SOLEPUMPE
KOMPRESSOR

ERDSONDE

XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

FILTERKUGEL-
HAHNEN

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

ELEKTRO-
EINSATZ

ELEKTRO-
EINSATZ

BOILERWAERMEPUMPE
F1145-... / S1155-...

(FRONTANSICHT)

EXP.-GEFAESS

WP-Systemmodul

SPEICHER EXP.-GEFAESS

Wärmepumpe Sole/Wasser
mit Speicher und Boiler
1x Raumheizung + FreeCooling

UMSTELL-

M

VENTIL

M

UMSTELLVENTIL

VL-FUEHLER
T

RAUMHEIZUNG 1

TAUPUNKT- %
WAECHTER

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
2

TAUPUNKT-
% WAECHTER

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
1

T
VL-FUEHLER
RAUMHEIZUNG 2

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

M MISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 2

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

Nur in Kombination mit
z.B. zwei Häuser möglich!Funktionsschema 6a+FC

Schema H-S150-14-2130-1-2-20a

T

SPEICHER-
FUEHLER



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

BOILER-
TFUEHLER

P

SOLEDRUCK-
WAECHTER

UMSTELLVENTIL
M

LADE-
PUMPE

SOLEPUMPE
KOMPRESSOR

ERDSONDE

XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

FILTERKUGEL-
HAHNEN

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

ELEKTRO-
EINSATZ

ELEKTRO-
EINSATZ

BOILERWAERMEPUMPE
F1145-... / S1155-...

(FRONTANSICHT)

EXP.-GEFAESS

WP-Systemmodul

RA
UM

HE
IZ
UN

G

EXP.-GEFAESS

Funktionsschema 2
Schema H-S150-14-0010-1-2-20a

Wärmepumpe Sole/Wasser
mit Boiler
1x Raumheizung



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

BOILER-
TFUEHLER

P

SOLEDRUCK-
WAECHTER

UMSTELLVENTIL
M

LADE-
PUMPE

SOLEPUMPE
KOMPRESSOR

ERDSONDE

XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

FILTERKUGEL-
HAHNEN

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

ELEKTRO-
EINSATZ

ELEKTRO-
EINSATZ

BOILERWAERMEPUMPE
F1145-... / S1155-...

(FRONTANSICHT)

EXP.-GEFAESS

WP-Systemmodul

EXP.-GEFAESS

Funktionsschema 2
Schema H-S150-14-0010-1-2-20a

UMSTELL-
M VENTIL

TAUPUNKT- %
WAECHTER

VL-FUEHLER

T

PUMPE FREE COOLING

M

MISCHVENTIL

RA
UM

HE
IZ
UN

G
Wärmepumpe Sole/Wasser
mit Boiler
1x Raumheizung + FreeCooling



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

P

SOLEDRUCK-
WAECHTER

UMSTELLVENTIL
M

LADE-
PUMPE

SOLEPUMPE
KOMPRESSOR

ERDSONDE

XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

FILTERKUGEL-
HAHNEN

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

ELEKTRO-
EINSATZ

WAERMEPUMPE
F1145-... / S1155-...

(FRONTANSICHT)

EXP.-GEFAESS

WP-Systemmodul

EXP.-GEFAESS

Funktionsschema 2
Schema H-S150-14-0010-1-2-20a

UMSTELL-
M VENTIL

TAUPUNKT- %
WAECHTER

VL-FUEHLER

T

PUMPE FREE COOLING

M

MISCHVENTIL

RA
UM

HE
IZ
UN

G
Wärmepumpe Sole/Wasser

1x Raumheizung + FreeCooling



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

P

SOLEDRUCK-
WAECHTER

UMSTELLVENTIL
M

LADE-
PUMPE

SOLEPUMPE
KOMPRESSOR

ERDSONDE

XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

FILTERKUGEL-
HAHNEN

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

ELEKTRO-
EINSATZ

WAERMEPUMPE
F1145-... / S1155-...

(FRONTANSICHT)

EXP.-GEFAESS

WP-Systemmodul

SPEICHER EXP.-GEFAESS

PUMPE
RAUMHEIZUNG

RA
UM

HE
IZ
UN

G

Funktionsschema 5
Schema H-S150-14-2110-0-0-10a

T

SPEICHER-
FUEHLER

Wärmepumpe Sole/Wasser
mit Speicher
1x Raumheizung



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

P

SOLEDRUCK-
WAECHTER

UMSTELLVENTIL
M

LADE-
PUMPE

SOLEPUMPE
KOMPRESSOR

ERDSONDE

XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

FILTERKUGEL-
HAHNEN

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

ELEKTRO-
EINSATZ

WAERMEPUMPE
F1145-... / S1155-...

(FRONTANSICHT)

EXP.-GEFAESS

WP-Systemmodul

SPEICHER EXP.-GEFAESS

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG

PUMPE
RAUMHEIZUNG

RA
UM

HE
IZ
UN

G

Funktionsschema 5
Schema H-S150-14-2110-0-0-10a

Nur in Kombination
mit einer PV-Anlage
möglich!

T

SPEICHER-
FUEHLER

Wärmepumpe Sole/Wasser
mit Speicher
1x Raumheizung



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

P

SOLEDRUCK-
WAECHTER

UMSTELLVENTIL
M

LADE-
PUMPE

SOLEPUMPE
KOMPRESSOR

ERDSONDE

XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

FILTERKUGEL-
HAHNEN

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

ELEKTRO-
EINSATZ

WAERMEPUMPE
F1145-... / S1155-...

(FRONTANSICHT)

EXP.-GEFAESS

WP-Systemmodul

SPEICHER EXP.-GEFAESS

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG 1

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
1

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
2

Funktionsschema 5a
Schema H-S150-14-2130-0-0-10a

T

SPEICHER-
FUEHLER

Wärmepumpe Sole/Wasser
mit Speicher
2x Raumheizung



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

P

SOLEDRUCK-
WAECHTER

UMSTELLVENTIL
M

LADE-
PUMPE

SOLEPUMPE
KOMPRESSOR

ERDSONDE

XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

FILTERKUGEL-
HAHNEN

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

ELEKTRO-
EINSATZ

WAERMEPUMPE
F1145-... / S1155-...

(FRONTANSICHT)

EXP.-GEFAESS

WP-Systemmodul

SPEICHER EXP.-GEFAESS

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG 1

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

M MISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 2

T VL-FUEHLER
RAUMHEIZUNG 2

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
1

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
2

Funktionsschema 5a
Schema H-S150-14-2130-0-0-10a

Nur in Kombination mit
z.B. zwei Häuser möglich!

T

SPEICHER-
FUEHLER

Wärmepumpe Sole/Wasser
mit Speicher
2x Raumheizung



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

P

SOLEDRUCK-
WAECHTER

UMSTELLVENTIL
M

LADE-
PUMPE

SOLEPUMPE
KOMPRESSOR

ERDSONDE

XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

FILTERKUGEL-
HAHNEN

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

ELEKTRO-
EINSATZ

WAERMEPUMPE
F1145-... / S1155-...

(FRONTANSICHT)

EXP.-GEFAESS

WP-Systemmodul

SPEICHER EXP.-GEFAESS

UMSTELL-

M

VENTIL

M

MISCHVENTIL

TAUPUNKT-
%WAECHTER

VL-FUEHLER T
KUEHLFALL

PUMPE
RAUMHEIZUNG

RA
UM

HE
IZ
UN

G

Funktionsschema 5+FC
Schema H-S150-14-2110-0-0-10a

T

SPEICHER-
FUEHLER

Wärmepumpe Sole/Wasser
mit Speicher
1x Raumheizung + FreeCooling



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

P

SOLEDRUCK-
WAECHTER

UMSTELLVENTIL
M

LADE-
PUMPE

SOLEPUMPE
KOMPRESSOR

ERDSONDE

XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

FILTERKUGEL-
HAHNEN

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

ELEKTRO-
EINSATZ

WAERMEPUMPE
F1145-... / S1155-...

(FRONTANSICHT)

EXP.-GEFAESS

WP-Systemmodul

SPEICHER EXP.-GEFAESS

UMSTELL-

M

VENTIL

M

UMSTELLVENTIL

TAUPUNKT-
%WAECHTER

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG

PUMPE
RAUMHEIZUNG

RA
UM

HE
IZ
UN

G

Funktionsschema 5+FC+PV
Schema H-S150-14-2110-0-0-10a

Nur in Kombination
mit einer PV-Anlage
möglich!

T

SPEICHER-
FUEHLER

Wärmepumpe Sole/Wasser
mit Speicher
1x Raumheizung + FreeCooling



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

P

SOLEDRUCK-
WAECHTER

UMSTELLVENTIL
M

LADE-
PUMPE

SOLEPUMPE
KOMPRESSOR

ERDSONDE

XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

FILTERKUGEL-
HAHNEN

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

ELEKTRO-
EINSATZ

WAERMEPUMPE
F1145-... / S1155-...

(FRONTANSICHT)

EXP.-GEFAESS

WP-Systemmodul

SPEICHER EXP.-GEFAESS

UMSTELL-

M

VENTIL

M

UMSTELLVENTIL

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG 1

TAUPUNKT-
%WAECHTER

VL-FUEHLER T
RAUMHEIZUNG 1

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

GR. RAUMHEIZUNG 2
INAKTIV IM KUEHL-
FALL

GR
UP

PE
RA
UM

HE
IZ
UN

G 
1

GR
UP
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RA
UM
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G 
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Funktionsschema 5a+FC
Schema H-S150-14-2130-0-0-10a

T

SPEICHER-
FUEHLER

Wärmepumpe Sole/Wasser
mit Speicher
2x Raumheizung + FreeCooling



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

P

SOLEDRUCK-
WAECHTER

UMSTELLVENTIL
M

LADE-
PUMPE

SOLEPUMPE
KOMPRESSOR

ERDSONDE

XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

FILTERKUGEL-
HAHNEN

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

ELEKTRO-
EINSATZ

WAERMEPUMPE
F1145-... / S1155-...

(FRONTANSICHT)

EXP.-GEFAESS

WP-Systemmodul

SPEICHER EXP.-GEFAESS

UMSTELL-

M

VENTIL

M

UMSTELLVENTIL

VL-FUEHLER
T

RAUMHEIZUNG 1

TAUPUNKT- %
WAECHTER

TAUPUNKT-
% WAECHTER

T
VL-FUEHLER
RAUMHEIZUNG 2

MMISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 1

PUMPE
RAUMHEIZUNG 1

M MISCHVENTIL
RAUMHEIZUNG 2

PUMPE
RAUMHEIZUNG 2

GR
UP

PE
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UM
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UN

G 
2

GR
UP

PE
RA
UM
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IZ
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G 
1

Funktionsschema 5a+FC
Schema H-S150-14-2130-0-0-10a

Nur in Kombination mit
z.B. zwei Häuser möglich!

T

SPEICHER-
FUEHLER

Wärmepumpe Sole/Wasser
mit Speicher
2x Raumheizung + FreeCooling



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

BOILER-
TFUEHLER

P

SOLEDRUCK-
WAECHTER

UMSTELLVENTIL
M

LADE-
PUMPE

SOLEPUMPE
KOMPRESSOR

ERDSONDE

XL1 XL6 XL9 XL7 XL2

FILTERKUGEL-
HAHNEN

SCHLAMM-
ABSCHEIDER

ELEKTRO-
EINSATZ

ELEKTRO-
EINSATZ

BOILERWAERMEPUMPE
F1145-... / S1155-...

(FRONTANSICHT)

EXP.-GEFAESS

WP-Systemmodul

RA
UM

HE
IZ
UN

G

EXP.-GEFAESS

Funktionsschema 2
Schema H-S150-14-0010-1-2-20a

Wärmepumpe Sole/Wasser
mit Boiler
1x Raumheizung



Prinzipschema

AUSSEN-T

FUEHLER

P

SOLEDRUCK-
WAECHTER

UMSTELLVENTIL
M

LADE-
PUMPE

SOLEPUMPE
KOMPRESSOR

ERDSONDE
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HAHNEN
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EINSATZ

WAERMEPUMPE
F1145-... / S1155-...

(FRONTANSICHT)

EXP.-GEFAESS

WP-Systemmodul

EXP.-GEFAESS

Funktionsschema 2
Schema H-S150-14-0010-1-2-20a

RA
UM

HE
IZ
UN

G
Wärmepumpe Sole/Wasser

1x Raumheizung
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