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Sockelplan

Geratebezeichnung F2120-16 / 20
Ansicht: Seitenansicht:

Das Installateurhandbuch ist zwingend zu beachten! —
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Legende: -

1 Streifenfundament LxBxH: 650x150x900mm

2 Sickerbarer Untergrund

3 Fassade o

4 Freie Flache o

5 Leerrohr min. DN 200! ©
Bdgen mit max. 30° verwenden und auf grossen Radius achten! ‘
Keine 90° Bégen verwenden! !
Leerrohr flr Elektroanschlusskabel @50mm N
Leerrohr fur BUS-Leitung @35mm N7
Kondensatschlauch D=40mm, in Erdreich geflihrt unter Frosttiefe
Achtung: Verdampfer muss oberhalb lokaler Schneehdhe liegen!
Die WP muss bilindig Sockel positioniert werden, um die Montage der Abdeckung sicherzustellen

0  Blechabdeckung zum Schutz der Anschlussleitungen (Héhenverstellbar)
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Samtliche Abdichtungen der Futterrohre und der Hauseinflihrungen sind bauseits!
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Grundriss: Vorderansicht:
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Aussenkante Sockel bis
Mitte Futterrohr 175mm
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